WEZEL W19, W24

Zestawienie elementow da w/w weziow:

19.1 - tuleja kotnlerzowa PE100 110/100 SDR11 PN16
+ kotnlerz stalowy 110/100

WEZEL W31, W41

Zestawienie element6w dla w/w wezitw:
311 - tuleja kofnierzowa PE100 110/100 SDR11 PN16
+ kotnierz stalowy 110/100
+ uszczelka gumowa G-St NBR 110/100
31.2 — blok oporowy
31.3 - trojnik kotnierzowy DN100/80/100
31.4 — zasuwa koinierzowa DNBO
+ teleskopowe przedfuzenie wrzeciona opaski
+ skrzynka do zasuw #157 wg DIN 4056
31.5 - rura PE100 SDR 17 #90X5.4 mm
31.6 — tuleja kotnierzowa PE100 90/80 SDR11 PN16
+ kotnierz stalowy 90/80
WEZEL W29 - wymiana zasilenia hydrantu + uszczelka gumowa G-St NBR 90/80
Zestawienie element6w dla wezia W29: 31.7 = fuk kofnierzowy ze stopkq DN8O
29.1 — tuleja kofnierzowa PE100 110/100 SDR11 PN16 31.8 — hydrant nadziemny sztywny DN80
+ kotnierz stalowy 110/100

WEZEL W23, W26, W27, W47
Zestawienie elementéw dla w/w wezibw:

WEZEL W70, W75

Zestawienie elementow dla w/w weziow:

70.1 - tuleja kotnierzowa PE100 110/100 SDR11 PN16
+ kotnierz stalowy 110/100
+ uszczelka gumowa G-St NBR 110/100

70.2 — blok oporowy

70.3 — tréjnik kotnierzowy DN100/80/100

WEZEL W51 — wymiona zasllenia hydrantu
Zestawienle element6w dla wgzta W51:
51.1 — tulejo kotnlerzowa PE100 110/100 SDR11 PN16
+ kotnlerz stalowy 110/100
+ uszczelka gumowa G-St NBR 110/100
51.2 — blok oporowy
51.3 — tr6jnik kotnierzowy DN100/80/100
51.4 - zasuwa kofnierzowa DN8O
+ teleskopowe przedfuzenie wrzeciona opaski

70.4 — zasuwa koinierzowa DNBO
+ teleskopowe przedfuzenie wrzeciona opaski
+ skrzynka do zasuw #157 wg DIN 4056

70.5 - rura PE100 SDR 17 ¢90X5.4 mm

70.6 - tuleja kotnlerzowa PE100 90/80 SDR11 PN16
+ kofnlerz stdowy 90/80
+ uszczelka gumowa G—-St NBR 90/80

70.7 - tuk koinierzowy ze stopkq DN8O

70.8 — hydrant nadziemny sztywny DN80

W63.4

W63.1

WEZEL W63
Zestawienie elementdw dla wezfa W63:
63.1 — tuleja kofnlerzowa PE100 110/100 SDR11 PN63
+ kotnlerz stalowy 110/100
+ uszczelka gumowa G-St NBR 110/100
16.2 — blok oporowy
63.3 — tréjnik koinierzowy cz._oc%_co\._oc
63.4 — zasuwa koinierzowa DN10|
+ teleskopowe przediuzenie wrzeciona opaski
+ skrzynka do zasuw #157 wg DIN 4056

WEZEL W251 — pofqczenie z istn. wodociggiem

+ uszczcka qumowa G-St NBR 110/100 231 - tlels kehezowa PO 110/100 SOt P23 sy uszczsha qumowa G-StNBR 110/100 ¥ skrzyka do zasm 9157 wg DIV 4056 & WIS = Socm rurowy o cabesiocementouych/PE
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14.5 — fqcznik kofnierzowy DN100 do rur azbestocementowych
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