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Ry, Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Kielce
- 25-324 Kielce ul. Sandomierska 105
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Jedrzejow: 08-21-2013

PROCOROL

Pawet Urbanski Sp. j.
ul. Gnieznienska 67/69
62-006 Kobylnica

dot: zabezpieczenia podziemnego uzbrojenia energetycznego w zwigzku z inwestycja
polegajacg na ,Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnig Sciekow i wymianie sieci
wodociggowej w miejscowosci Oksa” ‘

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko - Kamienna Rejon Energetyczny Kielce
uzgadnia trasy projektowanych sieci wodnych oraz kanalizacyjnych wraz z przytgczami:

Trasy projektowanych sieci wodnych i kanalizacyjnych wraz z przytgczami znajdujg

sie w obrebie podziemnego uzbrojenia energetycznego, tj:

v’ Krzyzuje sie:
® Rys.6 sied wodociggowa, sieé kanalizacyjna i 9 przytaczy kanalizacyjnych z kablem
0,4kV relacji stacja trafo 15/04kV »Oksa Piekarnia” — ZK Restauracja.

® Rys.7 1.sied¢ kanalizacyjna wraz z przytgczem z kablem 0,4kV relacji stup nr. 15 linii
nn ,Oksa 1” ztgcze ZK,
2. sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna z kablem 0,4kV relacji stup nr. 12 linii nn
»Oksa 1” ztgcze ZK.

* Rys.8 1. sie¢ wodociggowa oraz 3 przytacza kanalizacyjne z kablami 0,4kV wyjscia
ze stacji trafo 15/04kV ,Oksa O$. Zdrowia” na linie nn napowietrzng.
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2. sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna oraz 2 przytacza kanalizacyjne z
kablem 0,4kV relacji st nr. 10 linii nn ,Oksa OS$. Zdrowia” — ztgcze ZK
Restauracja.
o Rys 9 1. sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna z kablem 15kV relacji stacja trafo
15/04kV ,,Oksa Szkota” — st linii napowietrznej 15kV ,Wtoszczowa — Nagtowice”,

2. sie¢ kanalizacyjna 3 krotnie oraz sie¢ wodociggowa 3 krotnie z kablem
15KV relacji stacja trafo 15/04kV ,Oksa Szkota” — stacja trafo 15/04kV ,Oksa OS.
Zdrowia”,

3. sie¢ wodociggowa z kablem 0,4kV relacji stacja trafom 15/04 ,Oksa Szkota”
— ztgcze ZK Szkota, |

4. sie¢ kanalizacyjna, sie¢ wodociggowa z kablami 0,4kV wyjsciami ze stac;ji
trafo 15/04 ,Oksa Szkota” na linie napowietrzng nn.

» RYS.11 sie¢ kanalizacyjna z kablem 0,4kV relaciji stup linii nn ,Oksa Szkota” — ZK na
dziatce nr. 269/16.
» RYS.12 1. Sie¢ wodociggowa, sieci kanalizacyjna oraz 2 przytgcza kanalizacyjne z
kablem relacji Stacja trafo ,Oksa Wtoszczowska” — ZK Bank,
2. Sieci kanalizacyjna z kablem 0,4kV relacji stup nr. 36 linii nn Oksa Szkota

—-ZK

3. sie¢ kanalizacyjna i przytgcze kanalizacyjne z kablem 15kV relacji stacja
trafo 15/04kV ,Oksa Szkotfa” — st linii napowietrznej 15kV ,Wtoszczowa —

Nagtowice”, !

4. sie¢ kanalizacyjna i przytacze kanalizacyjne z kablami 0,4kV w tej samej
trasie relacji stacja trafo 15/04kV ,Oksa Szkota” — ZK szkofa, ZK
e RYS.13 dwa przytagcza kanalizacyjne z kablem 0,4kV linii napowietrzno-kablowej
Oksa Szkofta.

v Zbliza sie :
o RYS.9 sie¢ kanalizacyjna, sieci wodociggowa z kablem 15kV relacji stacja trafo
15/04kV ,Oksa Szkota” — st linii napowietrznej 15kV ,\Witoszczowa — Nagtowice”,
sie¢ kanalizacyjna z kablem 15kV relacji stacja trafo 15/04kV ,Oksa Szkota” —
stacja trafo 15/04kV ,Oksa O$. Zdrowia”,

v" Na zalaczonych planach wiw linie oznaczono:

e Linie kablowe SN — kolorem: czerwonym.

e Linie kablowe nn — kolorem: niebieskim.
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Dla zachowania obowigzujgcych przepiséw nalezy:

1.

W miejscu skrzyzowania, kabel zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi
rurg ostonowa, dwudzielng skrzyzowania wykonaé zgodnie z normg PN-E 05125-
004.

Zachowa¢ wymagane odlegtosci poziome w miejscach zblizer.

Prace ziemne wykonywaé przy zachowaniu bezpiecznej odlegtosci sprzetu
od podziemnego uzbrojenia elektroenergetycznego.

Rejon Energetyczny Kielce zastrzega ewentualng koniecznosé zmiany trasy
projektowanej inwestycji polegajgcg na ,Budowie kanalizacji sanitarnej wraz
z oczyszczalnig sciekdw i wymianie sieci wodociggowej w miejscowosci Oksa”
lub przetozenia odcinkéw kablowych poza obszar kolizji, w przypadku stwierdzenia
na etapie realizacji braku mozliwosci zachowania wymaganych odlegtosci, na koszt

prowadzgcego inwestycje.

Realizacja inwestycji moze byé prowadzona przez Wykonawce posiadajgcego

wymagane uprawnienia po wczesniejszym ( z dwutygodniowym wyprzedzeniem )

uzyskaniu warunkdéw prowadzenia prac w RE Kielce.

Z powazaniem:
g

.
mybucia S.A.
'Eﬁégi;-%‘:amtmna

b S k?ﬁ & T =
Dddzial Skag iyjckny Kisjce

Rejor Ener

£ 5 sty
e

Zatgczniki:
1, komplet map z wykazanymi liniami kablowymi.

Otrzymuja :

1.adresat
2. ala
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