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pod stropem
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Legenda:

- średnice przewodów miedzianych

- jednostka wewnetrzna

- jednostka zewnetrzna

Ø12.7/Ø6.35

Jednostka zewnętrna:

- Q

ch

 = 20kW

- Q

g

 = 22kW

- zasilanie 380-400V

- masa 137kg

- wymiary 1558/1120/400mm
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